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® Mounting instructions W LUM GEN 2
® Montageanweisung W LUM GEN 2 
® Szerelesi utasitas W LUM GEN 2 IP66! 
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®The installation should be carried out by an 
electrician or by any similarly qualified person. 

@Die lnstallation solite durch einen Elektriker 
oder eine im Elektrobereich geschulte Person 
durchgefiihrt werden. 

@Az osszeszerelest villanyszerelonek vagy 
elektromossagban kepzett szemelynek 
kell vegezni. 
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@ Prevent from damages through electrostatic discharges and from mechanical impacts. 
A discharge of static electricity may damage sensitive comP.onents. 
Always be properly grounded when touching leads or circu1try inside the luminaire. 
Use a wrist strap connected by a ground cord to the reflector. 
Avoid touching light source (LEDs) with bare hands.This may cause significant loss of brightness. 

@ Vermeiden von Schllden durch elektrostatische Entladungen und von mechanischen Wirkungen. 
Die Entladung von statischer Elektrizitat kann die empfindlichen Bauteile beschadigen.
Erden Sie sich immer, bevor Sie Bauteile oder Leitungen der Leuchte beriihren. 
Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das iiber ein Erdungskabel an dem Reflektor angeschlossen ist.
Beriihren Sie niemals die Leuchtmittel (LEDs), dies kann zu erheblichen Lichtverlust fiihren. 

® Keriilte el az elektrosztatikus kisiilbek es mechanikus hatasok altal okozott seriileseket. 
A stat1kus kisiilesek karosithaljak az erzekeny alkatreszeket. 
Mindig f()ldelje le magat, mielott megerintene a lampatest alkatreszeit vagy vezetekeit. 
Hasznaljon antisztatikus karpantot, amely foldelovezetekkel a szerelolaphoz van csatlakoztatva.
Ne erintse meg soha a fenyforrasokat (LED-eket), ez jelentos fenyveszteseghez vezethet. 

CD @ Cable installation options ® Kabel installations optionen ® Kabel felszerelesi opci6k 
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12+1mm l,5-2,5mm2 

8+1mm 0,5-l,0mm2 

$ Separately available 

Separat bestellbar 

Kii!On rendelhetl\ 
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tiSm Lumma1re matenals 
� Agressive chemicals, in direct contact with the luminaire or in the form of airbome substances can damage the fitting. So can unsuitable cleaning agents. 

Do not use any alkaline or acidic solution nor any solvents. Do not use any cleansing agents that are aggressive on plastics. 
@ Materialhinweis 

Chemische Ei_nflii�se durch Kontakt oder d�rch in der Atmosphare schweb�nde Stoffe u_n� ungeeignete Reinigungsmethoden kO�en zu einer Beschiidigung der Leuchte fuhren! 
Verwenden Ste keme laugen-und saurehaltigen Stoffe und keme LOsungsm1ttel oder Rem1gungsm1ttel,welche Kunststoffe angre1fen. 
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Ne hasznčlljon mar6 es savas anyagokat es old6szereket vagy tisztit6szereket, amelyek megt3l11adJak a mUanyagokat. 
CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

Disconnect supply before opening! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by tbe 
manufacturer or his service agent or similar qualified person. 

VORSICHT, STROM SCHLAGGEFAHR! 
Vor dem Offoen schalten Sie das Netzteil aus! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder 
einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. 

VTGY AZA T! A.RAMUTES VESZELY! 
Kinyit3s el6tt csatlakoztassa le a 13mp3t az elektromos h316zatr6I! A 13mpatestben tal31hat6 renyforr3S 

cserCjCt csak a gy8rt6, vagy az 81tala megbizott CS hasonlOan kCpzett szemCly vegezheti. 
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